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ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ХАРКІВСЬКОЇМІСЬКОЇ РАДИ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САНЕПІДСЕРВІС» 
(КП «СЕС»)

акредитоване Національним агентством з акредитації України, 
атестат про акредитацію № 201207 дійсний до 24.02.2025 

вул. Гольдбергівська, 104, м. Харків, 61004,
тел. (057) 725 01 81, e-mail: kpses@ukr.net, код ЄДРПОУ 38385772

ЗАТВЕРДЖУЮ:

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

№ 2171 від 02.04.2024

Заявник: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
"КОМУНЕНЕРГО", в’їзд Мостобудівників, будинок 13а, селище міського типу Безлюдівка, 
Харківський район, Харківська область, 62489 ______________________________ ___________

назва, адреса

Об'єкт випробувань: вода зі свердловини_________________________________________________
назва продукції, фасовка, дата виготовлення або дата кінцевого терміну зберігання, обсяг партії, № зразка

Стан отриманого зразка: задовільний та придатний для випробувань________________________

Місце відбору: свердловина смт. Безлюдівка, Харківська область. Харківський район в’їзд
Містобудівників .____________________ _______________________________ __ _________________

назва, адреса

Підстава для проведення випробувань: заява замовника

Мета випробувань - перевірка зразків на відповідність вимогам НД:
- Державні санітарні норми і правила “Показники безпечності та окремі показники якості питної 
води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру’’, затверджені 
наказом МОЗ України від 22.04,2022 р. № 683;
- ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 

людиною"

Зразок відібрано згідно вимог: ДСТУ ISO 5667-11:2005 Відбирання проб.Частина 11 .Настанови 
щодо відбирання проб підземних вод_____________________________________________________

Дата надходження зразків: 29.03.2024

mailto:kpses@ukr.net
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Результати випробовувань:

Назва показника, 
одиниці 

вимірювання

НД на методи 
випробовувань

Результат 
випробовувань*

Значення 
показника 

за НД

Відповідність 
НД

1 2 3 4 5

нафтопродукти, мг/л

MBB-LUR-338 
Визначення 
вмісту 
нафтопродуктів 
у питній, 
стічній та воді 
поверхневих 
водойм

<0,1 <0,1 відповідає НД

запах, бали

МВВ 3351 
Визначення 
запаху, смаку, 
кольоровості та 
мутності води 
питної**

0+0 <3,0 відповідає НД

* Для результатів, що мають числове значення: результат випробувань наведено з урахуванням 
розширеної невизначеності вимірювань (± U) для даного методу.
Розширена невизначеність отримана шляхом помноження стандартної невизначеності на 
коефіцієнт охоплення k = 2, що означаючий інтервал, що має рівень довіри приблизно 95 % при 
допустимому нормальному розподілі. Оцінку невизначеності проведено у відповідності до 
«Керівництва по вираженню невизначеності вимірювань» (ISO GUM).
* * Поза сферою акредитації.

Відповідальні співробітники:

завідувач СГЛ Уу> Леся МАКСИМИ ШИНА

інженер Катерина ЧОРНС
(j

ВИСНОВОК: за дослідженими показниками зразок відповідає вимогам НД: Державні санітарні 
норми і правила “Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах 
воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру’; затверджені наказом МОЗ України 
від 22.04.2022 р. № 683, ДСанПіИ 2.2.4-171-10 ''Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної 
для споживання людиною" (результат дослідження знаходиться в межах нормативного, з 
урахуванням невизначеності вимірювань для показників, що мають числове значення)_________

лікар з комунальної гігієни ВРЗ Раїса АБРАМОВА

Примітка: Протокол випробувань стосується тільки зразків, що пройшли випробовування та не 
підлягає повному або частковому передрукуванню без дозволу КП «Санепідсервіс». 
Висновок надається з урахуванням правила прийняття рішення щодо відповідності 
вимогам нормативних документів (за узгодженням із замовником).


